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25.04.2020 

Frage: 
Wir weisen hiermit auf die Unstimmigkeit 
zwischen der Zeichnung des Musters "H40 HLS 
Muster - Model-signed.pdf", die die Installation 
von Nr. 4 Strahlungspaneelen vorsieht, und 
dem erweiterten Text der Spezifikationen an der 
Position *13.03.12 hin, der einen Abstand 
zwischen den Paneelen von 350 mm vorsieht. 
Dies ist eine Inkonsistenz, da die Installation 
von 4 Paneelen im erforderlichen Abstand von 
350 mm den rechnerischen Bedarf an mehr 
Platz als verfügbar mit sich bringt. 
Es wird daher gebeten, die Annahme von 
Lösungen zu bestätigen, die es erlauben, den 
geforderten Abstand von 350 mm einzuhalten, 
ohne dass dies bei der Bewertung benachteiligt 
wird. 
 
Antwort: 
Man bestätigt, dass Lösungen zugelassen sind, 
welche den geforderten Abstand von 350mm 
einhalten und diese bei der Bewertung 
diesbezüglich nicht benachteiligt werden.  
 

Domanda: 
Con la presente si segnala l’incongruenza fra il 
disegno del campione “H40 HLS Muster – 
Modello-signed.pdf“ che prevede l’installazione 
di n. 4 pannelli radianti ed il testo esteso del 
capitolato alla posizione *13.03.12 che prevede 
un interasse fra i pannelli di 350 mm. 
Trattasi di una incongruenza, in quanto 
l’installazione di 4 pannelli alla richiesta 
distanza di 350 mm, comporta la necessità 
aritmetica di uno spazio maggiore di quello 
disponibile. 
Si richiede pertanto di confermare 
l’accettazione di soluzioni che consentono il 
rispetto dell’interasse di 350 mm richiesta, 
senza penalizzazione alcuna in sede di 
valutazione del campione. 
 
Risposta: 
È confermato che sono ammesse soluzioni che 
rispettano la distanza richiesta di 350 mm e 
che non sono svantaggiate nella valutazione a 
questo riguardo. 
 

  
Distinti saluti.  Mit freundlichen Grüßen 
La Stazione Appaltante Die Vergabestelle  
   

 
 
 


